
首里城有料区域　法令に基づく管理項目及び必要資格者一覧

№ 法令に基づく管理項目 規定回数/年 資格名称

1 空気調和等関連機器（空調設備清掃） 記載なし 建築物環境衛生管理技術者

2 受水タンク（清掃） １回/年 受水槽清掃作業監督者

3 衛生器具（排水設備の清掃） ２回/年 建築物環境衛生管理技術者

4 消防設備（機器点検、総合点検） １回/年
第１種消防設備点検資格者
第２種消防設備点検資格者
該当する消防設備士（乙１～７類）

5 消防設備（機器点検） ２回/年 同上

6 空気環境測定
２か月以内ごと

１回
空気環境測定実施者

7 飲料水残留塩素測定
週１回以上
１回/７日

建築物環境衛生管理技術者

8 飲料水水質検査
６か月以内ごと

２回/年
水質検査実施者

9 消防訓練
消防計画に定めた

回数
防火管理者

10 定期清掃 ２回/年 ビルクリーニング技能士

11 害虫駆除 ２回/年 防除作業監督者

12 鼠等の調査及び除去 ２回/年 防除作業監督者

13 建築物定期点検 ３年以内ごと
国等の建築物の保全維持に関して２
年以上の実務の経験を有する者

14 施設の公衆衛生 － 食品衛生責任者

15
非常用自家用発電設備
（機器点検、総合点検）
（消防用設備非常電源）

１回/年
第１種消防設備点検資格者
第２種消防設備点検資格者
該当する消防設備士（乙3，4，6類）

16
非常用自家用設備(機器点検）
（消防用設備非常電源）

２回/年 同上

別添３



特定公園施設１ 点検保守（電気設備・機械設備）

設計

数量 単位 回 単位 回数

1 電灯・動力設備 分電盤、開閉器箱等 20回路未満 10 面 1 年 1

20回路以上 2 面 1 年 1

制御盤 10回路未満 4 面 1 年 1

照明器具 53 灯 1 年 1

幹線 ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ（76.2m/10m） 7 ｍ 1 年 1

防火区画 5 箇所 1 年 1

2 受変電設備 高圧配電盤 高圧配電盤 4 面 1 年 1

外部配線 高圧ケーブル 2 系統 1 年 1

変圧器 乾式 500KVA以下 4 台 1 年 1

交流遮断器 真空遮断器 5 台 1 年 1

負荷開閉器 気中 5 台 1 年 1

断路器 手動断路器 2 組 1 年 1

計器用変成器 2 台 1 年 1

保護継電器 整定ﾀｯﾌﾟﾚﾊﾞ- 3 台 1 年 1

集合型漏電検出装置 5 台 1 年 1

接地抵抗試験 3 極 1 年 1

高圧進相コンデンサー 1 台 1 年 1

3 直流電源設備 整流装置,100V HS80Ｅ 1 組 1 6月 2

1 組 1 年 1

蓄電池ﾍﾞﾝﾄ形 80Ah 54 ｾﾙ 1 6月 2

54 ｾﾙ 1 年 1

4 共用設備

1)受変電設備 高圧配電盤 高圧配電盤 20 面 1 年 1

変圧器 乾式 500KVA以下 5 台 1 年 1

交流遮断器 真空遮断器 8 台 1 年 1

負荷開閉器 気中 7 台 1 年 1

断路器 手動断路器 1 組 1 年 1

計器用変成器 PCT1.PT,ZPD4 5 台 1 年 1

保護継電器 整定ﾀｯﾌﾟﾚﾊﾞ- 10 台 1 年 1

　〃 22 台 1 年 1

高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ 4 台 1 年 1

直列ﾘｱｸﾄﾙ 4 台 1 年 1

低圧配電盤 低圧配電盤 6 面 1 年 1

接地抵抗試験 4 極 1 年 1

避雷器 1 台 1 年 1

高圧電磁接触器 4 台 1 年 1

2)直流電源設備 整流装置,200V HS200E 1 組 1 6月 2

1 組 1 年 1

蓄電池ﾍﾞﾝﾄ形 200Ah 54 ｾﾙ 1 6月 2

54 ｾﾙ 1 年 1

3)自家発電設備 水冷循環式 625KVA 1 組 1 6月 2

ﾃﾞｨ-ｾﾞﾙ発電装置 1 組 1 年 1

5 通信・情報設備 拡声装置 増幅器 5 台 1 年 1

ｽﾋﾟｰｶｰ 24 台 1 年 1

6 映像・音響設備 一般放送設備 CDﾌﾟﾚｰﾔ 3 台 1 年 1

ﾏｲｸ 1 台 1 年 1

呼出ｱﾝﾌﾟ 1 台 1 年 1

ｽﾋﾟｰｶ 1 台 1 年 1

7 マンホ－ル 弱電ﾏﾝﾎ-ﾙ 16 基 1 6月 2

強電ﾏﾝﾎ-ﾙ 12 基 1 6月 2

雨水ﾏﾝﾎｰﾙ 41 基 1 6月 2

汚水ﾏﾝﾎｰﾙ 1 基 1 6月 2

8 避雷設備 受電部 棟上げ導体(360m/10m) 36 ｍ 1 年 1

接地極 7 箇所 1 年 1

数量 周期
区  分 細  目項  目



特定公園施設２ 点検保守（電気設備・機械設備）

設計

数量 単位 回 単位 回数

9 冷熱源機器 ﾊﾟｯｹ-ｼﾞ形空調機 ｼ-ｽﾞﾝｲﾝ,3ﾄﾝ未満 10 台 1 年 1

ｼ-ｽﾞﾝｲﾝ,3ﾄﾝ以上20ﾄﾝ未満 3 台 1 年 1

ｼ-ｽﾞﾝｵﾝ,3ﾄﾝ未満 10 台 1 月 6

ｼ-ｽﾞﾝｵﾝ，3ﾄﾝ以上20ﾄﾝ未満 3 台 1 月 6

ﾌｨﾙﾀｰ清掃 51 枚 1 月 12

10 空気調和等関連機器 送風機 17 台 1 年 1

17 台 1 6月 2

17 台 1 月 9

全熱交換器 静止型 2,000㎥/h以下 10 台 1 6月 2

11 給排水衛生機器 受水槽 清掃　　１５T 1 基 1 年 1

清掃　　２５Ｔ 1 基 1 年 1

点検保守 2 基 1 年 1

給水ポンプ 2 台 1 年 1

汚水槽 清掃　　２０T 1 基 1 6月 2

点検保守 1 基 1 6月 2

汚水ポンプ 2 台 1 年 1

衛生器具 洗面器,流し台 34 個 1 6月 2

大便器(洗浄弁) 11 個 1 6月 2

小便器のみ 7 個 1 6月 2

大便器(ロータンク) 11 個 1 6月 2

混合水栓 2 個 1 6月 2

湯沸器 電気式湯沸器（20㍑未満） 7 台 1 6月 2

電気式湯沸器（20㍑以上） 1 台 1 6月 2

12 ﾀﾞｸﾄ・配管・水質管理 ﾀﾞｸﾄ （332m/10m） 33 ｍ 1 6月 2

ﾀﾞﾝﾊﾟｰ VD 13 個 1 年 1

吹出口，吸込口 清掃 104 個 1 6月 2

配管 （4780m/10m） 101 ｍ 1 年 1

弁，伸縮継手 50未満 39 個 1 年 1

50以上100未満 25 個 1 年 1

100以上200未満 18 個 1 年 1

飲料水 残留塩素測定 1 式 1 週 52

13 散水栓設備 水栓 2 台 1 6月 2

14 自動ﾄﾞｱ設備 自動ﾄﾞｱ 片引き自動ﾄﾞｱ 4 台 1 3月 4

15 ｼｬｯﾀｰ設備 奉神門 電動 1 枚 1 年 1

16 車椅子設備 車椅子 手動 5 台 1 2日 182

17 中央監視設備 中央監視装置 PC（監視用ﾊﾟｿｺﾝ） 1 台 1 6月 2

ｲﾝﾀｰﾎﾝ 2 台 1 6月 2

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝﾃﾞｰﾀーｻｰﾊﾞｰ 1 式 1 6月 2

ﾘﾓｰﾄ盤（IBIF盤含） 1 台 1 6月 2

無停電電源装置 4 台 1 6月 2

機能確認 1 式 1 6月 2

18 警戒監視設備 ｶﾒﾗ本体 ｱﾅﾛｸﾞ 1 台 1 年 1

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 11 台 1 年 1

電動ｽﾞｰﾑ,ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ 12 台 1 年 1

ｶﾒﾗﾊｳｼﾞﾝｸﾞ 1 台 1 年 1

ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗ 1 台 1 年 1

ﾈｯﾄﾜｰｸﾃﾞｨｽｸﾚｺｰﾀﾞｰ 2 台 1 年 1

LAN用避雷器 7 台 1 年 1

DVDﾌﾞﾚｰﾚｲﾚｺｰﾀﾞｰ 1 台 1 年 1

総合機能試験 1 式 1 年 1

区  分 項  目 細  目
数量 周期



特定公園施設３ 点検保守（防災設備）

設計

数量 単位 回 単位 回数

19 消防用設備等

1)消火器 機器点検 粉末消火器､蓄圧 24 本 1 6月 2

2)屋内消火栓設備 機器点検 加圧送水装置 1 組 1 6月 1

操作盤 1 面 1 6月 1

消火栓 3 組 1 6月 1

起動用スイッチ 3 個 1 6月 1

呼水装置 1 組 1 6月 1

表示灯 3 灯 1 6月 1

音響装置 3 組 1 6月 1

補給水槽 1 式 1 6月 1

水源（貯水槽） 1 組 1 6月 1

機器点検及び総合点検 加圧送水装置 1 組 1 年 1

操作盤 1 面 1 年 1

消火栓 3 組 1 年 1

起動用スイッチ 3 個 1 年 1

呼水装置 1 組 1 年 1

表示灯 3 灯 1 年 1

音響装置 3 組 1 年 1

補給水槽 1 式 1 年 1

水源（貯水槽） 1 組 1 年 1

放水試験 1 式 1 年 1

3)屋外消火栓設備 機器点検 加圧送水装置 1 組 1 6月 1

操作盤 1 面 1 6月 1

消火栓 2 組 1 6月 1

起動用スイッチ 2 個 1 6月 1

表示灯 2 灯 1 6月 1

呼水装置 1 組 1 6月 1

機器点検及び総合点検 加圧送水装置 1 組 1 年 1

操作盤 1 面 1 年 1

消火栓 2 組 1 年 1

起動用スイッチ 2 個 1 年 1

表示灯 2 灯 1 年 1

呼水装置 1 組 1 年 1

放水試験 1 式 1 年 1

7)自動火災報知設備 機器点検 受信機Ｐ型１級（41+10回線） 1 面 1 6月 1

差動式分布型感知器 2 個 1 6月 1

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 26 個 1 6月 1

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 16 個 1 6月 1

煙感知器 19 個 1 6月 1

発信機Ｐ型１級 7 個 1 6月 1

発信機Ｐ型２級 2 個 1 6月 1

表示灯 8 個 1 6月 1

音響装置 7 個 1 6月 1

常用電源 1 組 1 6月 1

予備電源 1 組 1 6月 1

機器点検及び総合点検 受信機Ｐ型１級（41+10回線） 1 面 1 年 1

差動式分布型感知器 3 個 1 年 1

差動式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 26 個 1 年 1

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 16 個 1 年 1

煙感知器 19 個 1 年 1

発信機Ｐ型１級 7 個 1 年 1

発信機Ｐ型２級 2 個 1 年 1

表示灯 8 個 1 年 1

音響装置 7 個 1 年 1

常用電源 1 組 1 年 1

予備電源 1 組 1 年 1

区  分 項  目 細  目
数量 周期



特定公園施設４ 点検保守（防災設備）

設計

数量 単位 回 単位 回数

8)非常警報設備 機器点検 増幅器操作部（1080W） 1 台 1 6月 1

自火報連動 1 台 1 6月 1

スピーカー 24 個 1 6月 1

音量調整器 9 個 1 6月 1

遠隔操作部 1 台 1 6月 1

起動用押しﾎﾞﾀﾝ 1 個 1 6月 1

常用電源 1 組 1 6月 1

非常電源 1 組 1 6月 1

機器点検及び総合点検 増幅器操作部（1080W） 1 台 1 年 1

自火報連動 1 台 1 年 1

スピーカー 24 個 1 年 1

音量調整器 9 個 1 年 1

遠隔操作部 1 台 1 年 1

起動用押しﾎﾞﾀﾝ 1 個 1 年 1

常用電源 1 組 1 年 1

非常電源 1 組 1 年 1

9)誘導灯 機器点検 誘導灯 10 灯 1 6月 2

誘導灯標識 1 枚 1 6月 2

11)消防用水 機器点検 採水口 1 箇所 1 6月 2

送水口 1 箇所 1 6月 2

標識 1 枚 1 6月 2

20 執務環境 室内環境測定 室内3,外気2 1 式 1 2月 6

21 電話交換機 奉神門ほか 1 式 1 6月 2

区  分 項  目 細  目
数量 周期



特定収益(物販)女官居室・復興展示室 点検保守（電気設備・機械設備・監視制御設備・防災設備）

設計

数量 単位 回 単位 回数

1 電灯・動力設備 分電盤開閉器箱等 20回路未満 2 面 1 年 1

20回路以上 2 面 1 年 1

制御盤 10回路未満 1 面 1 年 1

2 通信・情報設備 拡声装置 ｽﾋﾟ-ｶ- 2 台 1 年 1

3 空気調和等関連機器 送風機 1 台 1 年 1

1 台 1 6月 2

1 台 1 月 12

全熱交換機 静止型2,000㎡/ｈ以下 3 台 1 6月 2

4 ﾀﾞｸﾄ・配管・水質管理 ダクト 7 個 1 6月 2

吹出口，吸込口 22 個 1 6月 2

5 警戒監視設備 屋内PTZｶﾒﾗ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ 1 台 1 年 1

6 消防用設備等

1）消火器 機器点検 粉末消火器、蓄圧式 4 本 1 6月 2

7)自動火災報知設備 機器点検 煙感知器 2 個 1 6月 1

発信機P型1級 1 個 1 6月 1

表示灯 1 個 1 6月 1

音響装置 1 個 1 6月 1

機器点検及び総合点検 煙感知器 2 個 1 年 1

発信機P型1級 1 個 1 年 1

表示灯 1 個 1 年 1

音響装置 1 個 1 年 1

8)非常警報設備 機器点検 スピーカー 2 個 1 6月 1

機器点検及び総合点検 スピーカー 2 個 1 年 1

9）誘導灯 機器点検 誘導灯 2 灯 1 6月 2

10）排煙設備 機器点検 自然排煙口 2 個 1 6月 2

7 冷熱源機器 ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 ｼｰｽﾞﾝｲﾝ、空冷3ﾄﾝ以上20ﾄﾝ未満 2 台 1 年 1

ｼｰｽﾞﾝｵﾝ、空冷3ﾄﾝ以上 2 台 1 月 6

フィルター清掃 6 枚 1 月 12

8 自動ドア設備 自動ドア 片開き自動ドア 3 台 1 3月 4

9 執務環境 室内環境測定 室内1、外気1 1 式 1 2月 6

区  分 項  目 細  目
数量 周期


