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平　成　２８　年　度施工年度

工事名称 平成28年度 沖縄コンベンションセンター改修工事

工事場所 宜　野　湾　市　地　内

施工業者 株式会社　南山開発

工　　期 平成２８年５月１０日～平成２９年５月３１日

図面説明

図面番号

完成年月 平　成　２　９　年　５　月　３　１　日

沖 縄 県  土  木  建  築  部  施  設  建  築  課

※本図に示す縮尺はＡ１出力の場合を示し、Ａ３出力の場合は1/2を乗じた縮尺とする。
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１．外部躯体のコンクリート劣化部の補修。

改修工事内容

２．コンクリート面補修後は塗装にてタッチアップを行う。

　　外壁面：フッ素樹脂カラークリア塗装　　軒裏面：ＮＡＤ塗装

３．屋根の葺き替え。（かぶせ工法／ステンレスシート防水シーム溶接工法）

４．縦樋の取替え、（鋼管樋撤去、カラーＶＰ管新設）

５．コンクリート軒樋部のウレタン塗膜防水新設

６．ルーフドレン（２重）の改修

７．外部鉄骨梁部のフッ素樹脂エナメル塗装塗替え

８．北側大屋根及び塔屋軒裏部のＮＡＤ塗装塗替え

９．塔屋コンクリートまぐさ部の補修

１０．鉄骨飾りの撤去
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※ 赤枠部分は、和式トイレ改修箇所を示す。
※ 温水洗浄便座の設置は、一般利用のトイレ全てを対象とする。




竣工年度

図面名所

図面番号

工事名所

工事場所

発注機関

施 工 者

設 計 者

縮 　 尺

空調機器・受水槽改修工事

沖縄コンベンションセンター

宜野湾市真喜志4-3-1

株式会社　環境設計国建

株式会社　東洋設備

沖縄県土木建築部施設建築課

平成　２９　年度

S=1/200

劇場棟　動力設備地階平面図

Ｅー０１

（動力設備）

注）１．特記なき配管配線は、下記とする。

　　　　壁貫通、引下部は電線管にて保護する。

　　　　壁貫通、引下部は電線管にて保護する。

注）３．二重天井内については、ケ－ブルによる天井内コロガシ配線とし

注）２．盤より第１ボックス間は、基本的にケ－ブルによるケ－ブルラック配線とする。

EM-CE5.5mm2-3C,E1.6(HIVE28天井→内ｺﾛｶﾞｼ配線)　
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※ 赤枠部分は、和式トイレ改修箇所を示す。
※ 温水洗浄便座の設置は、一般利用のトイレ全てを対象とする。




平　成　２８　年　度施工年度

工事名称 平成28年度 沖縄コンベンションセンター改修工事

工事場所 宜　野　湾　市　地　内

施工業者 株式会社　南山開発

工　　期 平成２８年５月１０日～平成２９年５月３１日

図面説明  中 ２ 階 平 面 図

Ａ－０５　図面番号

完成年月 平　成　２　９　年　５　月　３　１　日

沖 縄 県  土  木  建  築  部  施  設  建  築  課

※本図に示す縮尺はＡ１出力の場合を示し、Ａ３出力の場合は1/2を乗じた縮尺とする。
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※ 赤枠部分は、和式トイレ改修箇所を示す。
※ 温水洗浄便座の設置は、一般利用のトイレ全てを対象とする。
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改修工事内容

１．外部躯体のコンクリート劣化部の補修。

２．屋外のコンクリート面を、ふっ素樹脂カラークリア塗装へ塗替え。

３．磁器質タイル屋根部のシーリング撤去後、新設。（PS-2 20×20）

４．建具廻り（外部側）のシーリング撤去後、新設。（MS-2 10×10）
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施 工 年 度

完成年月日

工　事　名

工 事 位 置

施 工 業 者

工      期

図 面 名 称

図 面 番 号

平成　22年度

平成22年度沖縄コンベンションセンター改修工事

沖　縄　県　土　木　建　築　部　施　設　建　築　課

宜野湾市地内

有限会社大日土木

平成22年9月4日～平成23年1月31日

平成　23年　1月　31日

A-04

会議棟A B1階、1階平面図　　　S=1/200
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miyztons
多角形

miyztons
多角形

miyztons
多角形

miyztons
線

miyztons
線

miyztons
タイプライターテキスト
B階 従業員女子トイレ


miyztons
タイプライターテキスト
B階屋外 男子及び女子トイレ


miyztons
線

miyztons
タイプライターテキスト
１階女子トイレ


miyztons
タイプライターテキスト
会議棟 １階及び地階平面図　


miyztons
テキストボックス



miyztons
タイプライターテキスト
※ 赤枠部分は、和式トイレ改修箇所を示す。
※ 温水洗浄便座の設置は、一般利用のトイレ全てを対象とする。





