
沖縄県立具志川高等学校施設配置図

普通教室棟
防火扉
・１階～４階 運動エネルギー10Ｊを超える。
・２階～４階 防火扉に潜り戸がない。



具志川高等学校　普通教室棟　防火扉　配置図

１階
運動エネルギーが10Jを超えている。

２階・３階
運動エネルギーが10Jを超えている。

潜戸が無い。

４階
運動エネルギーが10Jを超えている。

潜戸が無い。



具志川高等学校　普通教室棟　防火扉

普通教室棟　防火扉 普通教室棟　防火扉
1階 ２階
運動エネルギーが10Jを超えている。 潜戸がない

運動エネルギーが10Jを超えている。

普通教室棟　防火扉 普通教室棟　防火扉
３階 ４階
潜戸がない 潜戸がない
運動エネルギーが10Jを超えている。 運動エネルギーが10Jを超えている。


